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Zapytania i odpowiedzi

09.10.2017

1. jaka jest powierzchnia piwnic przewidziana do modernizacji?

Odp.: ok. 500 m*.

2. czy wymagane bedzie wykonanie dodatkowych wyjsé ewakuacyjnych?

Odp.: W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystaé istniejace klatki schodowe, chyba ze
wymusi to dlugos$¢ drog ewakuacyjnych.

3. jaki jest zakres wykonania instalacji elektrycznych?

Odp.: instalacja o§wietleniowa, instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacja gniazdek dla
sprz¢tu do sprzatania.
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